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Lejlighedsskel
Brugsvand, Koldt (BK)
Brugsvand, Varmt (BV)
Brugsvand, Cirkulation (BC)
Varme frem (VF)
Varme retur (VR)
Spildevand (FA)
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ADRESSE NR.-TH/TV-X Stigestrenge ID

Alle eksisterende vandinstallationer demonteres og bortskaffes.
Varmerørs-stigestrenge udskiftes. Alle eksisterende installationer, der 
ikke skal udskiftes, vises i grå farve på etageplaner

Der udføres nye koblingsledninger fra stigstrenge til sanitet, selvom 
disse føringer ikke er vist på plantegningen.

Øvrige koblingsledninger for brugsvandsrør udskiftes til nye og 
fremføres på eksisterende placering frem til tapsteder.

PEX-rør, frakobles og tilkobles igen til nye installationer.

Fra nye brugsvands-stigstrenge udføres vandmåler på varmt og koldt 
brugsvand.
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